
 

Приложение В 

(обязательное) 

Схема внешних электрических соединений 

 

 

 

Рисунок В.1 Схема внешних электрических соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение Г 

(обязательное) 

Схема настройки коммутирующего блока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.1. Размещение переключателей 

 

Таблица Г.1 

Исполнение по 

ГОСТ 2405-88 

Положения 

переключателей 
Описание 

III 
 

Оба контакта размыкающие 

IV 
 

Оба контакта замыкающие 

V 
 

Контакт MIN размыкающий,  

контакт MAX замыкающий 

VI 
 

Контакт MIN замыкающий,  

контакт MAX размыкающий 

 


